
Gāzes kvalitātes parametri
Gas quality parameters

GRS / GMS 
nosaukums

Vobe 
skaitlis

Blīvums 
absolūtais Vobe skaitlis

Blīvums 
absolūtais

Blīvums 
relatīvais

Name of the              
GRS / GMS

augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

Density 
relative

kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -

Rīga-1 10.929 9.871 14.106 0.7200 11.736 10.600 15.144 0.7731 0.5979

Rīga-3 10.958 9.898 14.106 0.7200 11.767 10.629 15.144 0.7731 0.5979

Ziemeļi 10.775 9.727 14.038 0.7094 11.570 10.445 15.071 0.7618 0.5892

Baldone 11.002 9.939 14.155 0.7278 11.814 10.673 15.197 0.7815 0.6045

Daugmale 11.003 9.940 14.154 0.7279 11.815 10.674 15.196 0.7816 0.6046

Jelgava-2 10.797 9.748 14.028 0.7078 11.594 10.467 15.060 0.7600 0.5878

Jelgava-1

Nākotne 10.825 9.774 14.047 0.7107 11.624 10.495 15.081 0.7632 0.5903

Dobele 10.904 9.847 14.034 0.7087 11.709 10.574 15.067 0.7610 0.5886

Kalnciems 10.836 9.785 14.069 0.7143 11.636 10.507 15.105 0.7670 0.5932

Sloka

Dzirkstele 10.836 9.784 14.034 0.7087 11.636 10.506 15.067 0.7610 0.5886

Brocēni 10.842 9.789 14.028 0.7078 11.642 10.511 15.060 0.7600 0.5878

Saldus 10.779 9.731 14.028 0.7078 11.574 10.449 15.060 0.7600 0.5878

Lutriņi 10.819 9.767 14.058 0.7123 11.617 10.488 15.093 0.7649 0.5916

Zirņi 10.760 9.712 14.038 0.7093 11.554 10.429 15.071 0.7616 0.5890

Rudbārzi 11.009 9.945 14.167 0.7273 11.821 10.679 15.210 0.7810 0.6041

Tadaiķi 10.745 9.699 14.028 0.7078 11.538 10.415 15.060 0.7600 0.5878

Liepāja 10.771 9.723 14.028 0.7078 11.566 10.441 15.060 0.7600 0.5878

Zaķumuiža 10.899 9.843 14.106 0.7200 11.703 10.569 15.144 0.7731 0.5979

Vangaži 10.955 9.895 14.106 0.7200 11.763 10.625 15.144 0.7731 0.5979

Krimulda 10.908 9.851 14.106 0.7200 11.713 10.578 15.144 0.7731 0.5979

Ezerciems 10.874 9.819 14.102 0.7196 11.676 10.544 15.140 0.7727 0.5976

Sigulda 10.427 9.404 13.784 0.6894 11.197 10.098 14.798 0.7403 0.5725

Līgatne 10.427 9.404 13.784 0.6894 11.197 10.098 14.798 0.7403 0.5726

Cēsis 10.427 9.404 13.784 0.6894 11.197 10.098 14.798 0.7403 0.5725

Palsmane 10.428 9.404 13.784 0.6894 11.198 10.098 14.798 0.7403 0.5726

Lode 10.424 9.400 13.779 0.6893 11.193 10.094 14.793 0.7402 0.5725

Valmiera-1 10.424 9.400 13.779 0.6893 11.193 10.094 14.793 0.7402 0.5725

Valmiera-2 10.424 9.400 13.779 0.6893 11.193 10.094 14.793 0.7402 0.5725

Ogre 11.002 9.939 14.155 0.7278 11.814 10.673 15.197 0.7815 0.6045

Kaibala 11.003 9.940 14.155 0.7279 11.815 10.674 15.197 0.7816 0.6045

Aizkraukle 11.001 9.939 14.153 0.7279 11.813 10.672 15.195 0.7816 0.6045

Koknese 11.001 9.939 14.153 0.7279 11.813 10.672 15.195 0.7816 0.6045

Vecbebri 11.008 9.944 14.161 0.7279 11.820 10.678 15.203 0.7816 0.6046

Jēkabpils 11.003 9.939 14.155 0.7278 11.815 10.673 15.197 0.7815 0.6045

Līvani 11.003 9.940 14.155 0.7279 11.815 10.674 15.197 0.7816 0.6045

Preiļi 11.003 9.939 14.154 0.7279 11.815 10.673 15.196 0.7816 0.6045

Rēzekne 11.004 9.940 14.155 0.7278 11.816 10.674 15.197 0.7815 0.6045

Daugavpils 11.003 9.940 14.155 0.7278 11.815 10.674 15.197 0.7815 0.6045

Izborska (Korneti) 10.409 9.386 13.774 0.6878 11.177 10.079 14.788 0.7386 0.5711

Inčukalna PGK 10.473 9.447 13.813 0.6924 11.246 10.144 14.830 0.7435 0.5749

25/20 0C (combustion / measurement) 25/0 0C (combustion / measurement)

14.08.2019.
14.08.2019.

        Siltumspēja        
Calorific value

         Siltumspēja        
Calorific value

25/20 0C (sadegšana / mērīšana) 25/0 0C (sadegšana / mērīšana)


