
Gāzes kvalitātes parametri
Gas quality parameters

Nosaukums
Vobe 

skaitlis
Blīvums 

absolūtais Vobe skaitlis
Blīvums 

absolūtais
Blīvums 

relatīvais

Name
augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

Density 
relative

kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -

Rīga-1 10.506 9.476 13.875 0.6904 11.281 10.175 14.896 0.7414 0.5734

Rīga-3 10.510 9.479 13.875 0.6904 11.286 10.179 14.896 0.7414 0.5734

Ziemeļi

Baldone 10.506 9.476 13.877 0.6904 11.281 10.175 14.898 0.7414 0.5734

Daugmale 10.508 9.478 13.876 0.6904 11.283 10.177 14.897 0.7413 0.5733

Jelgava-2 10.500 9.471 13.871 0.6902 11.275 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Jelgava-1

Nākotne 10.500 9.471 13.871 0.6902 11.275 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Dobele 10.500 9.471 13.871 0.6902 11.275 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Kalnciems 10.498 9.468 13.869 0.6901 11.273 10.167 14.890 0.7410 0.5731

Sloka 10.500 9.471 13.871 0.6902 11.275 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Dzirkstele 10.501 9.471 13.872 0.6902 11.276 10.170 14.893 0.7411 0.5732

Brocēni 10.502 9.472 13.873 0.6903 11.277 10.171 14.894 0.7412 0.5732

Saldus 10.500 9.471 13.871 0.6902 11.275 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Lutriņi 10.499 9.469 13.872 0.6902 11.274 10.168 14.893 0.7411 0.5732

Zirņi 10.503 9.473 13.876 0.6903 11.278 10.172 14.897 0.7412 0.5733

Rudbārzi 10.502 9.472 13.874 0.6903 11.277 10.171 14.895 0.7412 0.5733

Tadaiķi 10.501 9.472 13.871 0.6902 11.276 10.171 14.892 0.7411 0.5732

Liepāja 10.501 9.471 13.871 0.6902 11.276 10.170 14.892 0.7411 0.5732

Zaķumuiža 10.505 9.475 13.875 0.6904 11.280 10.174 14.896 0.7414 0.5734

Vangaži 10.505 9.475 13.875 0.6904 11.280 10.174 14.896 0.7414 0.5734

Krimulda 10.505 9.475 13.875 0.6904 11.280 10.174 14.896 0.7414 0.5734

Ezerciems 10.505 9.475 13.876 0.6904 11.280 10.174 14.897 0.7413 0.5733

Sigulda 10.528 9.496 13.896 0.6913 11.305 10.197 14.919 0.7423 0.5741

Līgatne 10.526 9.494 13.896 0.6913 11.303 10.195 14.919 0.7423 0.5741

Cēsis 10.529 9.497 13.896 0.6913 11.306 10.198 14.919 0.7423 0.5741

GasOn 10.520 9.489 13.887 0.6911 11.296 10.189 14.909 0.7421 0.5740

Palsmane 10.526 9.494 13.891 0.6917 11.303 10.195 14.913 0.7427 0.5744

Lode 10.533 9.501 13.903 0.6914 11.310 10.202 14.926 0.7424 0.5742

Valmiera-1 10.535 9.503 13.903 0.6914 11.312 10.204 14.926 0.7424 0.5742

Valmiera-2 10.534 9.502 13.903 0.6914 11.311 10.203 14.926 0.7424 0.5742

Ogre 10.507 9.477 13.877 0.6904 11.282 10.176 14.898 0.7414 0.5734

Kaibala 10.506 9.476 13.877 0.6904 11.281 10.175 14.898 0.7414 0.5734

Aizkraukle 10.511 9.480 13.877 0.6904 11.287 10.180 14.898 0.7414 0.5734

Koknese 10.503 9.473 13.877 0.6904 11.278 10.172 14.898 0.7413 0.5734

Vecbebri 10.503 9.474 13.877 0.6904 11.278 10.173 14.898 0.7414 0.5734

Jēkabpils 10.510 9.480 13.877 0.6904 11.286 10.180 14.898 0.7414 0.5734

Līvani 10.510 9.480 13.877 0.6904 11.286 10.180 14.898 0.7414 0.5734

Preiļi 10.508 9.477 13.877 0.6904 11.283 10.176 14.898 0.7413 0.5734

Rēzekne 10.506 9.476 13.877 0.6904 11.281 10.175 14.898 0.7414 0.5734

Daugavpils 10.508 9.478 13.877 0.6904 11.284 10.177 14.898 0.7414 0.5734

Izborska (Korneti) 10.524 9.492 13.910 0.6894 11.301 10.193 14.934 0.7403 0.5724

Inčukalna PGK

25/20 0C (combustion / measurement) 25/0 0C (combustion / measurement)

29.09.2021.
29.09.2021.

        Siltumspēja        
Calorific value

         Siltumspēja        
Calorific value

25/20 0C (sadegšana / mērīšana) 25/0 0C (sadegšana / mērīšana)


