
Gāzes kvalitātes parametri
Gas quality parameters

Nosaukums
Vobe 

skaitlis
Blīvums 

absolūtais Vobe skaitlis
Blīvums 

absolūtais
Blīvums 

relatīvais

Name
augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

Density 
relative

kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -

Rīga-1 10.500 9.470 13.863 0.6906 11.275 10.169 14.883 0.7416 0.5735

Rīga-3 10.498 9.468 13.863 0.6906 11.273 10.167 14.883 0.7416 0.5735

Ziemeļi

Baldone 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Daugmale 10.512 9.482 13.883 0.6907 11.288 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Jelgava-2 10.513 9.483 13.884 0.6907 11.289 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Jelgava-1

Nākotne 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5736

Dobele 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Kalnciems 10.516 9.485 13.885 0.6908 11.292 10.185 14.907 0.7418 0.5737

Sloka 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Dzirkstele 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5736

Brocēni 10.515 9.484 13.884 0.6907 11.291 10.184 14.906 0.7417 0.5737

Saldus 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Lutriņi 10.514 9.483 13.885 0.6907 11.290 10.183 14.907 0.7417 0.5737

Zirņi 10.517 9.486 13.886 0.6909 11.293 10.186 14.908 0.7419 0.5738

Rudbārzi 10.513 9.482 13.884 0.6906 11.289 10.182 14.906 0.7416 0.5736

Tadaiķi 10.514 9.483 13.884 0.6907 11.290 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Liepāja 10.513 9.483 13.884 0.6907 11.289 10.183 14.906 0.7417 0.5737

Zaķumuiža 10.498 9.468 13.863 0.6906 11.273 10.167 14.883 0.7416 0.5735

Vangaži 10.500 9.470 13.863 0.6906 11.275 10.169 14.883 0.7416 0.5735

Krimulda 10.499 9.469 13.863 0.6906 11.274 10.168 14.883 0.7416 0.5735

Ezerciems 10.503 9.474 13.873 0.6908 11.278 10.173 14.894 0.7418 0.5737

Sigulda 10.497 9.468 13.864 0.6903 11.272 10.167 14.884 0.7412 0.5733

Līgatne 10.495 9.465 13.863 0.6903 11.270 10.164 14.883 0.7412 0.5733

Cēsis 10.496 9.467 13.864 0.6903 11.271 10.166 14.884 0.7412 0.5733

GasOn 10.505 9.475 13.871 0.6903 11.280 10.174 14.892 0.7412 0.5732

Palsmane 10.499 9.469 13.877 0.6894 11.274 10.168 14.898 0.7403 0.5726

Lode 10.495 9.466 13.864 0.6904 11.270 10.165 14.884 0.7413 0.5733

Valmiera-1 10.495 9.465 13.864 0.6904 11.270 10.164 14.884 0.7413 0.5733

Valmiera-2 10.495 9.466 13.864 0.6904 11.270 10.165 14.884 0.7413 0.5733

Ogre 10.512 9.482 13.883 0.6907 11.288 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Kaibala 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Aizkraukle 10.512 9.481 13.883 0.6907 11.288 10.181 14.905 0.7417 0.5737

Koknese 10.511 9.481 13.881 0.6907 11.287 10.181 14.903 0.7417 0.5737

Vecbebri 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Jēkabpils 10.512 9.481 13.883 0.6907 11.288 10.181 14.905 0.7417 0.5737

Līvani 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Preiļi 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Rēzekne 10.513 9.482 13.883 0.6907 11.289 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Daugavpils 10.512 9.482 13.883 0.6907 11.288 10.182 14.905 0.7417 0.5737

Izborska (Korneti) 10.524 9.492 13.892 0.6913 11.301 10.193 14.914 0.7423 0.5740

Inčukalna PGK 10.469 9.442 13.829 0.6902 11.242 10.139 14.847 0.7411 0.5731

25/20 0C (combustion / measurement) 25/0 0C (combustion / measurement)

01.10.2021.
01.10.2021.

        Siltumspēja        
Calorific value

         Siltumspēja        
Calorific value

25/20 0C (sadegšana / mērīšana) 25/0 0C (sadegšana / mērīšana)


