
Gāzes kvalitātes parametri
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Nosaukums

Vobe 

skaitlis

Blīvums 

absolūtais Vobe skaitlis

Blīvums 

absolūtais

Blīvums 

relatīvais

Name

augstākā  

superior

zemākā  

inferior

Wobbe 

index

Density 

absolute

augstākā  

superior

zemākā  

inferior

Wobbe 

index

Density 

absolute

Density 

relative

kWh/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kg/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kg/m
3

-

Rīga-1 10.473 9.447 13.816 0.6922 11.246 10.144 14.833 0.7433 0.5748

Rīga-3 10.473 9.446 13.816 0.6922 11.246 10.143 14.833 0.7433 0.5748

Ziemeļi 10.596 9.559 13.992 0.6907 11.378 10.264 15.022 0.7417 0.5737

Baldone 10.557 9.522 13.931 0.6913 11.336 10.225 14.956 0.7423 0.5741

Daugmale 10.559 9.524 13.931 0.6913 11.338 10.227 14.956 0.7423 0.5741

Jelgava-2 10.560 9.526 13.931 0.6913 11.339 10.229 14.956 0.7423 0.5741

Jelgava-1

Nākotne 10.562 9.528 13.931 0.6913 11.342 10.231 14.956 0.7423 0.5741

Dobele 10.564 9.530 13.931 0.6913 11.344 10.233 14.956 0.7423 0.5741

Kalnciems 10.551 9.518 13.936 0.6912 11.330 10.220 14.962 0.7422 0.5741

Sloka 10.557 9.522 13.931 0.6913 11.336 10.225 14.956 0.7423 0.5741

Dzirkstele 10.565 9.531 13.931 0.6913 11.345 10.234 14.956 0.7423 0.5741

Brocēni 10.576 9.539 13.950 0.6911 11.356 10.243 14.977 0.7421 0.5739

Saldus 10.563 9.529 13.931 0.6913 11.343 10.232 14.956 0.7423 0.5741

Lutriņi 10.556 9.522 13.933 0.6912 11.335 10.225 14.958 0.7422 0.5740

Zirņi 10.562 9.528 13.926 0.6913 11.342 10.231 14.951 0.7423 0.5741

Rudbārzi 10.558 9.524 13.939 0.6912 11.337 10.227 14.965 0.7422 0.5740

Tadaiķi 10.555 9.521 13.931 0.6913 11.334 10.224 14.956 0.7423 0.5741

Liepāja 10.562 9.528 13.931 0.6913 11.342 10.231 14.956 0.7423 0.5741

Zaķumuiža 10.473 9.446 13.816 0.6922 11.246 10.143 14.833 0.7433 0.5748

Vangaži 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5748

Krimulda 10.473 9.447 13.816 0.6922 11.246 10.144 14.833 0.7433 0.5748

Ezerciems 10.473 9.446 13.816 0.6922 11.246 10.143 14.833 0.7433 0.5748

Sigulda 10.474 9.447 13.815 0.6923 11.247 10.144 14.832 0.7434 0.5749

Līgatne 10.474 9.447 13.815 0.6923 11.247 10.144 14.832 0.7434 0.5749

Cēsis 10.474 9.447 13.815 0.6923 11.247 10.144 14.832 0.7434 0.5749

GasOn 10.475 9.448 13.816 0.6924 11.248 10.145 14.833 0.7435 0.5750

Palsmane 10.465 9.438 13.811 0.6916 11.237 10.135 14.827 0.7426 0.5744

Lode 10.474 9.447 13.816 0.6923 11.247 10.144 14.833 0.7434 0.5750

Valmiera-1 10.475 9.448 13.816 0.6923 11.248 10.145 14.833 0.7434 0.5750

Valmiera-2 10.475 9.448 13.816 0.6923 11.248 10.145 14.833 0.7434 0.5750

Ogre 10.473 9.447 13.816 0.6922 11.246 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Kaibala 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Aizkraukle 10.473 9.447 13.816 0.6922 11.246 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Koknese 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Vecbebri 10.473 9.446 13.816 0.6922 11.246 10.143 14.833 0.7433 0.5749

Jēkabpils 10.473 9.447 13.816 0.6922 11.246 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Līvani 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Preiļi 10.473 9.446 13.816 0.6922 11.246 10.143 14.833 0.7433 0.5749

Rēzekne 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Daugavpils 10.474 9.447 13.816 0.6922 11.247 10.144 14.833 0.7433 0.5749

Izborska (Korneti) 10.471 9.445 13.812 0.6923 11.244 10.142 14.829 0.7434 0.5748

Inčukalna PGK 10.472 9.445 13.815 0.6921 11.245 10.142 14.832 0.7432 0.5746
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