
Gāzes kvalitātes parametri
Gas quality parameters

Nosaukums
Vobe 

skaitlis
Blīvums 

absolūtais Vobe skaitlis
Blīvums 

absolūtais
Blīvums 

relatīvais

Name
augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

augstākā  
superior

zemākā  
inferior

Wobbe 
index

Density 
absolute

Density 
relative

kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -

Rīga-1 10.468 9.441 13.813 0.6918 11.241 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Rīga-3 10.468 9.441 13.813 0.6918 11.241 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Ziemeļi

Baldone 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Daugmale 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Jelgava-2 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Jelgava-1

Nākotne 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Dobele 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Kalnciems 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Sloka 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Dzirkstele 10.468 9.441 13.814 0.6917 11.241 10.138 14.831 0.7428 0.5745

Brocēni 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Saldus 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Lutriņi 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Zirņi 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Rudbārzi 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Tadaiķi 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Liepāja 10.468 9.442 13.814 0.6917 11.241 10.139 14.831 0.7428 0.5745

Zaķumuiža 10.467 9.441 13.813 0.6918 11.240 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Vangaži 10.467 9.441 13.813 0.6918 11.240 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Krimulda 10.467 9.441 13.813 0.6918 11.240 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Ezerciems 10.468 9.441 13.813 0.6918 11.241 10.138 14.830 0.7429 0.5745

Sigulda 10.448 9.423 13.803 0.6901 11.219 10.118 14.819 0.7410 0.5731

Līgatne 10.448 9.423 13.803 0.6901 11.219 10.118 14.819 0.7410 0.5731

Cēsis 10.450 9.424 13.803 0.6901 11.221 10.120 14.819 0.7410 0.5731

GasOn 10.459 9.433 13.803 0.6902 11.231 10.129 14.819 0.7411 0.5732

Palsmane 10.467 9.441 13.816 0.6915 11.240 10.138 14.833 0.7425 0.5743

Lode 10.440 9.416 13.798 0.6896 11.211 10.111 14.814 0.7405 0.5728

Valmiera-1 10.440 9.416 13.798 0.6896 11.211 10.111 14.814 0.7405 0.5728

Valmiera-2 10.440 9.416 13.798 0.6896 11.211 10.111 14.814 0.7405 0.5728

Ogre 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Kaibala 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Aizkraukle 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Koknese 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Vecbebri 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Jēkabpils 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Līvani 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Preiļi 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Rēzekne 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Daugavpils 10.469 9.442 13.817 0.6915 11.242 10.139 14.834 0.7425 0.5743

Izborska (Korneti) 10.440 9.416 13.794 0.6900 11.211 10.111 14.809 0.7409 0.5729

Inčukalna PGK 10.476 9.449 13.815 0.6926 11.249 10.146 14.832 0.7437 0.5750

25/20 0C (combustion / measurement) 25/0 0C (combustion / measurement)

13.11.2021.
13.11.2021.

        Siltumspēja        
Calorific value

         Siltumspēja        
Calorific value

25/20 0C (sadegšana / mērīšana) 25/0 0C (sadegšana / mērīšana)


