
Gāzes kvalitātes parametri

Gas quality parameters

Nosaukums

Vobe 

skaitlis

Blīvums 

absolūtais Vobe skaitlis

Blīvums 

absolūtais

Blīvums 

relatīvais

Name

augstākā  
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zemākā  
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Wobbe 

index

Density 

absolute

augstākā  

superior

zemākā  

inferior

Wobbe 

index

Density 

absolute

Density 

relative

kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3
-

Rīga-1 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Rīga-3 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Ziemeļi 10.530 9.498 13.883 0.6929 11.307 10.199 14.905 0.7440 0.5755

Baldone 10.531 9.499 13.883 0.6931 11.308 10.200 14.905 0.7443 0.5756

Daugmale 10.530 9.498 13.883 0.6931 11.307 10.199 14.905 0.7443 0.5756

Jelgava-2 10.532 9.500 13.884 0.6931 11.309 10.201 14.906 0.7442 0.5756

Jelgava-1

Nākotne 10.532 9.500 13.884 0.6931 11.309 10.201 14.906 0.7442 0.5756

Dobele 10.532 9.500 13.884 0.6931 11.309 10.201 14.906 0.7442 0.5756

Kalnciems 10.547 9.513 13.913 0.6925 11.325 10.215 14.937 0.7436 0.5751

Sloka 10.538 9.506 13.897 0.6926 11.316 10.208 14.920 0.7437 0.5752

Dzirkstele 10.561 9.527 13.934 0.6922 11.340 10.230 14.960 0.7433 0.5749

Brocēni 10.546 9.513 13.924 0.6924 11.324 10.215 14.949 0.7435 0.5751

Saldus 10.561 9.527 13.934 0.6922 11.340 10.230 14.960 0.7433 0.5749

Lutriņi 10.562 9.527 13.934 0.6922 11.341 10.230 14.960 0.7433 0.5749

Zirņi 10.562 9.528 13.933 0.6922 11.341 10.231 14.958 0.7433 0.5749

Rudbārzi 10.562 9.527 13.934 0.6922 11.341 10.230 14.960 0.7433 0.5749

Tadaiķi 10.606 9.570 13.920 0.6985 11.389 10.276 14.944 0.7501 0.5802

Liepāja 10.598 9.562 13.920 0.6985 11.380 10.268 14.944 0.7501 0.5802

Zaķumuiža 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Vangaži 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Krimulda 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Ezerciems 10.533 9.501 13.885 0.6931 11.310 10.202 14.907 0.7443 0.5757

Sigulda 10.569 9.535 13.907 0.6957 11.349 10.239 14.931 0.7470 0.5777

Līgatne 10.570 9.536 13.907 0.6957 11.350 10.240 14.931 0.7470 0.5778

Cēsis 10.569 9.535 13.907 0.6957 11.349 10.239 14.931 0.7470 0.5777

Palsmane 10.573 9.540 13.873 0.6997 11.353 10.244 14.894 0.7513 0.5799

Lode 10.569 9.534 13.907 0.6957 11.349 10.238 14.931 0.7470 0.5777

Valmiera-1 10.569 9.534 13.907 0.6957 11.349 10.238 14.931 0.7470 0.5777

Valmiera-2

Ogre 10.531 9.499 13.883 0.6931 11.308 10.200 14.905 0.7443 0.5756

Kaibala 10.531 9.499 13.883 0.6931 11.308 10.200 14.905 0.7443 0.5756

Aizkraukle 10.531 9.499 13.883 0.6931 11.308 10.200 14.905 0.7443 0.5756

Koknese 10.544 9.511 13.890 0.6943 11.322 10.213 14.912 0.7455 0.5766

Vecbebri 10.547 9.514 13.892 0.6948 11.325 10.216 14.914 0.7461 0.5770

Jēkabpils 10.547 9.514 13.892 0.6946 11.325 10.216 14.914 0.7459 0.5769

Līvani 10.549 9.516 13.892 0.6945 11.327 10.218 14.914 0.7458 0.5769

Preiļi 10.549 9.516 13.892 0.6946 11.327 10.218 14.914 0.7459 0.5769

Rēzekne 10.980 9.918 14.160 0.7243 11.790 10.650 15.202 0.7777 0.6015

Daugavpils 10.980 9.918 14.160 0.7243 11.790 10.650 15.202 0.7777 0.6015

Tiešie pieslēgumi

Korneti (Izborska)

Inčukalna PGK 10.563 9.530 13.905 0.6952 11.343 10.233 14.928 0.7465 0.5772

25/20 0C (combustion / measurement) 25/0 0C (combustion / measurement)

09.02.2023.

09.02.2023.

        Siltumspēja        

Calorific value

         Siltumspēja        

Calorific value

25/20 0C (sadegšana / mērīšana) 25/0 0C (sadegšana / mērīšana)


